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本文件按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。
本文件由全国城镇给水排水标准化技术委员会（SAC/TC 434）归口。
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II
[bookmark: StandardName]城镇污水管网排查信息系统技术要求
[bookmark: _Toc93584651]范围
本文件规定了城镇污水或合流管网排查实施工作中的基本原则、准备工作、区域筛查、精细排查和信息系统等方面的内容。
本文件适用于城镇建成区分流制地区的污水管网或合流制地区的合流管网市政排水管网排查工作，居民小区、企事业单位（建筑小区）和村镇地区的排水管道的排查可参照本标准。
[bookmark: _Toc93584652]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。
GB/T 51187 城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范
CJJ 6 城镇排水管道维护安全技术规程
CJJ 61 城市地下管线探测技术规程
CJJ 68 城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程
CJJ 181 城镇排水管道检测与评估技术规程
[bookmark: _Toc93584653]术语和定义
[bookmark: _Toc93584654]
外来水 extraneous water
非生活污水通过混接错接或者管道渗漏进入污水收集系统中的水统称为外来水。
[bookmark: _Toc93584657]
溯源调查法	upward survey method
由下游向上游搜寻并定位某特征液态或固态源的调查方法。
[bookmark: _Toc93584658]
污水本底值 background value of waste water quality 
简称本底水质，指污水原始的水质成分、含量和状况。
[bookmark: _Toc93584660]
旱天 dry weather days
排水系统不受降雨径流影响的时间段，通常为至少雨停72h后的时期。
[bookmark: _Toc93584661]
筛查 screening
通过测定水质特征因子或水量的异常量来判定某排水服务区域或某管段存在污水收集功能缺陷的方法。
[bookmark: _Toc93584662]
特征因子 tracer parameters
用以指示某种混接污染类型区别于其它类型的物理、化学指标。
[bookmark: _Toc22162][bookmark: _Toc17204638][bookmark: _Toc93584663]基本原则
[bookmark: _Toc93584664]排查工作与治理工作应同步进行。
排查工作宜包括建成区的污水（合流）管网外来水调查、污水（合流）管道出流（渗）调查、管道检测、雨污混接调查等内容，其结论应作为编制排水管网整改方案的依据。
在排查中需获取的生活污水特征因子宜包括化学需氧量（COD）、氨氮、总氮、电导率、磷酸盐、钾、表面活性剂等，可选择其中一个或若干个特征因子作为水质指标。
[bookmark: _Toc93584670][bookmark: _Toc17204645][bookmark: _Toc11185]排查工作的安全措施和要求应符合CJJ 6和CJJ 68中的规定。
管网排查工作流程见图1。

排查工作流程图
[bookmark: _Toc93584671]准备工作
资料收集
在已建立排水管网地理信息系统的地区，应收集已有排水管网数据库和电子管网图。在未进行排水管网测绘的地区，应实施排水管网测绘并建立排水管网地理信息系统。
应收集不少于一个完整年度的与排查区域相关联的污水处理厂、泵站的污水进水水质和水量的监测数据。
应收集不少于一个完整年度的监测井或监测点的污水水质和水量的监测数据。
针对被排查的污水管网服务区域，宜收集相对应区域内的各小区和企事业单位的供水水量数据。
针对被排查的管网覆盖地区，应收集所含盖的河流、湖泊等各类自然水体的不少于一个完整年度的水质监测数据。
[bookmark: _Toc93584673][bookmark: _Toc447]现场踏勘
应采取人员现场核实和仪器测量等方式复核所收集排水管网地理信息资料是否符合实地现状，对不符合情形应予以修测和改正。
应根据已有排水管道图资料，现场核实或标定污水处理厂、污水泵站、排涝泵站、排水口和各类监测点的位置。
选择具有代表性的不同服务范围和不同管径的污水管道，打开其检查井盖，测量和记录其水位、充满度和流速数据。
针对排查区域内的自然水体，宜测量其水位、水质。
针对分流制地区排查区域内的雨水管道，应选择部分检查井打开井盖，测量和记录水位、充满度、流速以及与相邻污水检查井的水位差数据。
应现场巡查、确定和记录排查区域内的居民小区、中心商务区、事业单位、学校、工厂、在建工地等排水户的基本属性。
应逐一现场观察并记录管道所在道路和区域的交通状况、行人密度以及周边安全环境条件。
方案制定
利用排水规划资料和排水管网地理信息系统，以污水处理厂（污水处理设施）为对象，按照污水处理厂（污水处理设施）服务范围、污水提升泵站服务范围、主干管及二级管网进行梳理，应将整个排查范围划分成若干个排查分区。
实施方案的内容应包括项目概况、技术标准、排查内容、技术方法、实施组织、考核指标、质量和安全控制等。
[bookmark: _Toc12163][bookmark: _Toc93584677]区域筛查
[bookmark: _Toc93584678][bookmark: _Toc25597]通则
排查区域宜以排水信息系统为基础平台，根据泵站或关键检查井所涉及的服务范围划为多个分区。
通过对每一个排查分区污水收集及输送效能的测定，应筛选出需要进行精细排查的分区。
现场调查和数据获取宜在旱天进行。
排查分区的污水收集及输送效能应包含每个排查分区的总出流水质和流量。
筛查
宜获取排查区域内所有排水户的水样并测定污水本底值。
当6.2.1不能满足时，可按照排水户基本属性类别，每种类别应获取排查区域内不少于排水户数10%且不少于1户的水样并测定水质本底值。
当排水户出流水质明显和其属性不符时，应查明排水户内部管道问题或报告相关管理部门。
应逐一调查和测定排水口旱天出流状况、水质和水量，确定所涉及的排查分区。
流量测量宜采用速度-面积流量计在线获取24小时以上的连续监测数据，也可采用其他方法获取每24小时6—8次的数据。
水质检测的取样频率不应小于4h一次，并连续24h以上。
应测定化粪池进出水水质。
收集效能评估
污水管网收集效能评估单元宜为污水处理厂、污水提升泵站或关键检查井服务范围。
污水管网收集效能的评价宜以水质特征因子为主，水量为辅。
分区污水管网旱天收集效能评估应以旱天时间段的分区出流水质数据和排水户水质本底平均值的差异值为依据。
分区的收集效能评价应按照表1执行。
表1 分区的收集效能评估标准
	分区出流水质和排水户水质本底平均值的差异比值
	≤10%
	10%--50%
	≥50%

	收集效能
	高
	中
	低

	整改建议
	污水收集系统健康，无需整改。
	污水收集系统存在问题，需整改市政管网或排水户内部管网。
	污水收集系统问题很大，需立即整改市政管网或排水户内部管网。


当收集分区的供水区域和排水区域能够匹配时，宜遵循表1进行收集效能评估后，再按照供水量和污水量的差值来验证其评估结果。
[bookmark: _Toc93584681][bookmark: _Toc31592]精细排查
通则
收集效能评估结果为中、低的分区应开展精细排查。
精细排查应找出全部的污水未收纳、污水溢流、入流（渗）、出流（渗）、雨污混接和倒灌等问题点，确定其位置，测定其水质和水量。
精细排查的对象应包括分区内所有地下污水管道、雨水管道和排水口等。
当排查分区面积大且管道复杂时，宜利用信息系统进一步缩小精细排查区域。
[bookmark: _Toc93584683][bookmark: _Toc1767]排查
应按照CJJ 61中的要求对已有排水管道图进行修补测更新。
精细排查宜在污水管道低水位运行条件下开展，不满足时，应采取泵站配合或临时排水等降水措施。
应遵循先管段后点位、先下游后上游的排查顺序。
低水位运行时，应采用CJJ 181中规定的检测方法和作业要求来确定外来水入流（渗）的具体位置。
应对排水户出水状况进行定性和定量分析，出现异常时，应对排水户内部开展进一步排查。
当污水流入雨水管道或直排河道时，应采取溯源调查法，确定污水来源，并对确定的污水来源进行影像资料采集和记录。
高于地下水位的污水管道宜采用闭气试验或闭水试验法测定其密闭情况。
在河水水位下穿越河床的污水管道宜采用上下游水质或水量对比等方法确定河水入渗情况。
排查区域内未纳管排水户及污水量应逐一调查和测定。
对于无法通过人工目视或仪器检测方法查明的问题，可采用水质特征因子法、烟雾试验、染色试验等方法进行辅助验证和确认。
[bookmark: _Toc21404][bookmark: _Toc93584684]定级与评价
问题点应分别从污水未收集和外来水进入两个类别，以污水量和外水量来进行评价分级。
问题点应按照表2确定信息系统中的类别和等级。
表2分级评价表
	类别
	分级

	
	重度（1级）（m³/d）
	中度（2级）（m³/d）
	轻度（3级）（m³/d）

	A类：污水直排
	≥0.5
	—
	＜0.5

	B类：污水流入雨水管
	≥20
	≥0.5且＜20
	＜0.5

	C类：水体倒灌或山泉流入
	≥120
	≥20且＜120
	＜20

	D类：地下水流（渗）入
	喷漏
	涌漏
	滴漏或线漏


表2中的B类污水水质超过污水处理厂现入厂水质1倍及以上时，所在问题点的评价标准应往高增加一级。
表2中的D类分级标准应符合CJJ 181中的规定。
信息系统
通则
排水管道及附属设施基础数据采集与维护应符合GB/T 51187 的要求。
宜将排水管网排查信息系统纳入现有排水信息化系统中统一建设。
数据采集
现场采集的属性数据宜采用移动终端，并实现和信息系统实时互联。
流量监测或水质监测数据宜采取在线方式接入信息系统。 
应将电视检测视频资料与在线监测数据与污水管网综合数据库中对应设施建立映射关系。
信息系统
应支撑管网排查系统实施与成果展现。
应具有系统现状分析及问题区域预判分析功能。
应具备筛查区域划分、关键检查井位置确定、区域问题分析与展示、收集效能评价功能。
应具备问题点类型分级评价功能。
当排查与治理同步进行时，系统数据信息应及时更新。
宜具备治理效果预演功能。
应选择关键点位安装长期运行的在线监测仪表接入信息系统，持续跟踪排查治理的效果。
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